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Bakgrund

• Vilken sträcka som stängdes

• 12 000 abonnenter påverkades av läckan



Senaste läckan på ledningen var år 

1999

Lite äldre bilder från den läckan



Läckan lokaliserad

• Denna läcka kom inte över en natt…..

- svårt att hålla vattennivån i tornet 

- jordfärgat vatten i Boströmsbäckens utlopp i

Skellefteälven, ca 2 km från läckan.

• Misstanke att  2 till 3000 kubikmeter vatten 

runnit ut

• Medborgarna samt Rönnskärsverken 

informerades om vattenläckan



Vikten av kommunikation

• Nå ut till abonnenter via flera portaler

• Rönnskär – 7 tankbilar – driftstopp på 

delar av verksamheten

• 12000 abonnenter påverkades av läckan



Starten

• Schaktarbetet 

påbörjas 

• Det stora 

vattenflödet  

försvårade 

arbetet

• 1 skopa upp 

och 3 rann 

tillbaka ner i 

hålet



Dag 2
• En större grävmaskin tas in

• Kommunikationen med medborgarna fortsätter 

via TV, hemsida, facebook och twitter



• Ledningen äntligen framme 

• Pallning för grävmaskinen med stockmattor

• Totalt  3 grävmaskiner  2 grävde 1 höll undan



Boven - Muffen



• Kapning av det 

trasiga röret.







Alternativ 1



Centab repsats

Alternativ 2





Arbetet

• Repsatsen på plats 

med hjälp av 

Räddningstjänsten

• Två arbetslag från 

kommunen och inhyrda 

entreprenörer 



Skadan

Skadan som blivit i 

muffen av det 

läckande vattnet 

under en längre tid









Tiden

• Start: 15 september lunchtid

• Slut: 17 september 04,00

• Lägsta vattenhöjd i tornet: 24 cm av 600 cm



Ventil från 

1964

• Fantastisk funktion, 

håller tätt som en ny 

ventil, på sträckan 

mellan VV och tornet 

sitter 4 ventiler en av 

dom är aldrig stängd 

under mina 40 år.


